A

AMADORA

Cadmara Munlicipal

EDITAL

N.2 4 /2021

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da Cdmara Municipal da Amadora, faz publico que,
de acordo com o disposto no n.2 2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na
redacio conferida pelo Decreto-lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos na
implementagéo do Programa de Controlo de Qualidade da Agua (PCQA), bem assim como os obtidos
no Controlo Operacional no Concelho da Amadora, nas analises de controlo da gualidade da agua
de consumo humano, no que concerne aos meses de janeiro, fevereiro e margo de 2021, sdo os

constantes do mapa anexo.

De acordo com a informac3o prestada pela Unidade Laboratorial da Divisdo de Controlo e Proteccédo
da Qualidade da Agua, o nlimero de andlises previstas no PCQA, a percentagem de analises
realizadas relativamente ao PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores maximo e minimo
obtidos nas andlise realizadas, a percentagem de analises que cumprem a legislagdo, a informacéo
complementar relativa as causas dos incumprimentos e as medidas corretivas implementadas para
regularizar a qualidade da 4gua, a informagdo relativa aos parametros conservativos da dgua
exclusivamente comprada, em cumprimento do disposto nas alineas a) a g) do ndmero 5 do artigo

17.2 do citado diploma legal, sdo os constantes do mapa em anexo.

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares ptblicos habituais e no

sitio da Internet, nos termos legais.

Amadora, 18 de junho de 2021

A Presidente,

awTavares
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OEIRAS E AMADORA
DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av, Eng ? Alvaro Roquete - 2780.002 OEIRAS

UNIDADE LABORATORIAL

tel.: 214 460 230 - 5-mail: laboraterio.analises @simas-oeiras-amadara.pt

Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Amadora

1° Trimestre 2021

Aplicagao do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alteragdes introduzidas pelo DL
1522017 de 7 de dezembro

Total de Andlises (a)

£.041.01

Parimetro bararico poA Previstas]  PC0A Valor MIAMO. Hator Maxino Oblido A"é”s"f‘e‘é‘i’;:;";"mm a
Reatizadas
ROTINAI
Cloro Residual {mg/L) —_ 105 100% <0,10 6,7 -—
Coliformes Totais {u.f.c./100 mL}) 0 105 100% 0 1} 100%
Escherichia coli (u.f.c./100 mL) 0 105 100% Q u) 100%
ROTINA I
Aluminio (pgi.) 200 35 100% 12 29 100%
(% Cheiro (Taxa de diluigdo} 3 35 100% <30 <30 100%
Clostridium perfringens {(u.f.c./100 mL) i} 15 100% 0 0 100%
Condulividade {(pSfem) 2500 a5 100% 153 256 100%
Cor (mgll) 20 a5 100% <20 28 100%
Enterccocos fecais (uf.c/ 100 mL) Q 35 100% 0 0 100%
Ferro (ugit} 200 35 100% <10 50542 97,1%
Manganés (pg/l) 50 a5 00% <10 21 100%
) Nitratos (mgL) 50 3 100% 1,89 2,69 100%
Nimero de colénias a {2242) °C SAA 35 0% <1 2 -
Némero de colénias a {36£2) °C SAA 35 0% <1 &8 -
Oxidabilidade(maiL) 5 34 100% < 0,50 19 100%
pH (Unidades de pH) 685-9,0 35 100% 7.4 8,5 100%
) Sabor (Taxa de diluigio) 3 15 100% <30 <390 100%
Turvagao (NTU) 4 35 100% <050 3,0 100%
INSPECCAQ
@ 1,2-Dicloroatanc {pg/l) 30 3 106% <0,10 <0,10 100%
Amtnio {mg/L) 0,50 1 100% < 0,10 < 0,10 100%
& Anliménio (pg/L} 5,0 3 100% <0,50 <0,50 100%
@ Arsénio (pa/L} 10 3 100% <0,50 0,69 100%
@ Benzeno (pg/l) 0 3 100% <0,30 <0,30 100%
13 Benze(a) pireno {ug/L) 0,010 1 100% < 0,003 < 0,003 100%
@ Boro {ing/L) 1,0 3 100% <0,020 0,038 100%
&) Bromalos (ug/L} 10 3 100% <3.00 <3,00 100%
@ Cédmio (Lgi) 5.0 3 100% <0,50 <03,50 100%
Célcio {mg/L) - 1 100% 21 21 —
Carbong organico total (mg/L) SAA 1 100% 1,9 19 e
U} Chumbo {ugiL) 25 i 100% <3 <3 100%
@ Cianetos (pa/L) 50 3 100% <500 <5,00 100%
@ Cloretos (mgiL} 250 3 160% 19.5 37.4 100%
Cobre (mg/l.) 2 5 100% <0,10 <0,10 100%
Crém'to (ugfl) 50 1 100% <50 <50 100%
Dureza tolal {mg/l.) - 1 100% 71 71 -
) Fluoretes {(mgfL) 1.5 3 100% <0,100 <0,100 100%
{1 HPA - Benzo(b) fluoranteno {pg/L) --- 1 100% < 0,003 < 0,003 —
) HPA - Benzo(g,h,i) perileno {pgil) — 1 100% <0,003 < 0,003 —
() HPA - Benzo(k) fleoranteno (ug/L) —_ 1 100% < 0,603 < 0,003 —
() HPA - Indeno(1,2,3,cd) pireno {pg/l.} — 1 100% < 0,003 <0,003 —
() HPA total {(pg/L} 0,10 1 100% < 0,012 <0,012 100%
Magnésio (mg/L) — 1 100% 43 43 —
@ Merctrio {pg/L) 1 3 100% <0,200 <0,200 100%
Niquel {pa/L} 20 1 100% <50 <50 100%
Nitritos (mg/L) 0,5 j 100% <002 <002 100%
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OFIRAS E AMADORA

UNIDADE LABORATORIAL

DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av. Eng.® Alvare Roquete - 2780-002 OEIRAS

tel.; 214 460 230 - e-mail: laboratorio.analises @simas-oeiras-amadora.pl

Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Amadora

1° Trimestre 2021

Aplicagdo do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alteragdes Introduzidas pelo DL
15212017 do 7 de dezembro

Total de Andlises {a)

Pararnetro Par\aj’rithrdco [rcan Previstas P(?O_A Val:))rbl‘[.iicljr;mo Valor Maximo Obtido Anéhsefec;?zacsirzprem a
Realizadas

INSPECCAQ
2} Pesl. - Alacloro {pg/L} 0,10 4 100% <0,030 <0,030 100%
) Pest. - Atrazina {iig/L} 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Bentazona {pgiL) c,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@& Past. - Clorplrifos (jgfL) 0,10 3 100% <0,020 <0,030 100%
@ Pest, - Desetilatrazina (pg/L) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
2 Pest, - Deseilsimazina {pgiL) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@) Pest. - Desstilterbutilazina {ugi_) 0,10 a 100% <0,030 <0,030 100%
) Pesl. - Dimstoalo (pg/L) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 160%
@ Pesl. - Dlurao (pgfL) 0,10 3 100% <0,030 <(3,030 100%
@ Pest. - Imidaclopride {(pg/L) 0,10 3 160% <0,030 <0,030 100%
& Pest. - Isoproturdo (pgiL) 0,10 3 160% <0,030 <0,030
2} Pesl. - Linurdo (pgiL} 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest - MCPA (ugiL) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Metalaxil (ug/L) 0,10 3 100% <0.030 <0,030 100%
@ Pest, - Metotaclero (ugiL) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 160%
& Pest. - Omatoato (jgil.) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@) Pesl. - Oxamil {pg/L) 0,10 3 100% <{,030 <0,030 100%
(3 Pest. - Simazina {pg/l.) 0,10 3 100% 20,030 <0,020 100%
@ Pest. - Terbutilazina {ug/l) 0,10 3 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pesticidas tolals (pg/L) 0,50 3 100% <0,030 <0,030 100%
(1t Radao (Bg/L) —_ 1 100% < 10,0 <10,0 —
2t Selénio (ug/l} 10 3 100% <2,00 <2,00 100%
@ Sedio (mgiL) 260 3 100% 5.9 41,0 100%
@ Sulfates mgfL) 250 3 106% 28,9 32,1 100%
@) Telraclorosteno (pgiL) 10 3 100% <0,10 <0,10 100%
(Y THM Bromoférmio - 1 100% <1 <1 —
1 THM Cloreférmio — q 100% 19 19 -
&) THM. Dibromecloremetano - 1 100% 2 —
() THM Diclorobromometano - 1 100% 7 —
) THM Total {ug/L) 100 i 160% 29 29 100%
@ Triclorosteno {ugiL} 10 3 100% <10 <1,0 100%
Notas: {1} - Parametra subcontratado a laboratério acreditado.

(2) - Paramelra conservalive analisado pata entidade gestora em afta (EPAL),
O sinal "menor que” (<) indica um resultado abaixa do timile de quantificagdo (LQ) do métedo.

Zona de Abastecimento controtada: Amadora

Informag@o complementar relaliva & averiguagao das situagdes de Incumprimentos dos VP {causas e medidas correclivas):

O programa de cantrolo de quatidade aprovado pela ERSAR contemplou, neste timestre, a realizagdio de amosiragem em 105 tornelras de
consumideres. As siluagdes de Incumprimento detectadas foram Investigadas e sempre que aplicavel adoptadas medidas correctivas; essas
situagdes , averiguadas, revelaram ser pontuais e as causas imputdveis a rede predial, nao revelando significado em termos de satde pablica.

1.041.01

A Chefe da Divisao de Conlrolo da Qualidade da Agua

ﬁ@yf‘»ﬁ
~

Maria Cristina Paiva
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