&

AMADORA

Céimara Munlcipal

EDITAL

N.24/2022

CARLA MARIA NUNES TAVARES, Presidente da CAmara Municipal da Amadora, faz
piiblico que, de acordo com o disposto no n.° 2 do Artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, na redagéo conferida pelo Decreto-lei n.° 152/2017, de 7 de dezembro, os resultados obtidos
na implementago do Programa de Controlo de Qualidade da Agua {PCQA), bem assim como os
obtidos no Controlo Operacional no Concelho da Amadora, nas andlises de controlo da qualidade da
dgua de consumo humano, no que concerne aos meses de abril, maio e junho de 2022, sfo os

constantes do mapa anexo.

De acordo com a informago prestada pela Unidade Laboratorial da Divisio de Controlo e Protecdo
da Qualidade da Agua, o nimero de analises previstas no PCQA, a percentagem de andlises realizadas
relativamente a0 PCQA aprovado, o valor paramétrico, os valores méximo e mininio obtidos nas
analise realizadas, a percentagem de andlises que cumprem a legislagfio, a informagfio complementar
relativa as causas dos incumprimentos e s medidas corretivas implementadas para regularizar a
qualidade da 4gua, a informagfo relativa aos parmetros conservativos da agua exclusivamente
comprada, em cumprimento do disposto nas alineas a) a g) do niimero 5 do artigo 17.° do citado

diploma legal, s&o os constantes do mapa em anexo,

E para constar se passou o presente Edital, que vai ser afixado nos lugares piiblicos habituais e no

sitio da Infernet, nos termos legais.

Amadora, 13 de setembro de 2022

A Presidente,
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abl | U UNIDADE LABORATORIAL
OFIRAS E AMADORA

DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av. Eng.° Alvaro Roquete - 2780-002 GEIRAS
tel.: 214 468 230 - e-mail: taboratorio.anatises @simas-osiras-amadors.pt
Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Humano do Concelho de Amadora

Aplicagio do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alteragdes Introduzidas pelo DL
1522017 de 7 de dezembro

2° Trimestre 2022

Tota! de Analises (a)
Pardmetra P Valor. i PCQA Valor W"“m Walor Maximo Obtido Andlises q'ﬁ'e cu_mprem a
aramélrico {pPCQA Pravistas " Obtido Legislagdo
Realizadas
ROTINA
Claro Residual fimg/L} — 103 100% < 0,10 0.7 —_
Coliformes Totals {u.f.¢./100 mL) 0 103 100% 0 21 89,0%
Escherichia coli {u.f.c./100 mL) ] 103 100% 0 0 100%
ROTINA |
Aluminio {paiL) 200 19 100% <20 75 100%
It Cheiro (Taxa de diluiggo) 3 19 160% <30 <30 100%
Clostridium perfringens (u.f.c./+00 mL) 0 19 100% 0 o 160%
Condutividade {pS/em) 2500 g 100% 296 364 100%
Cor {mgfL} 20 19 100% <20 <20 100%
Enlerococas fecals (Uf.c./100 mL) 0 19 100% 0 0 100%
Ferro (ugiL) 200 19 100% <10 3272 94,7%
Manganés (ug/.) 50 18 100% <5 <10 100%
3 Nitratos {mgfL) ' 50 2 100% 2,84 " 287 100%
Nimero de colénias a (2242) °C ShA 19 100% <1 10 —
Niimero de colénias a (3642) °C SAA 19 100% <% 16 -
Oxidabitidade(mg/L) 5 18 106% <0,50 1,8 100%
oH (Unidades de pH) 6,5-90 18 100% 7.8 8,1 100%
() Sabor (Taxa de diuicio) 3 19 100% <30 <30 100%
Turvacia (NTU) 4 19 100% < 0,50 1,1 100%
INSPECCAO
@ 1,2-Diclerostana (ugfL) 3,0 2 100% <010 <0,10 100%
Aménio {mgfL) 0,50 1 100% < 0,10 <0,0 100%
@ Anliménia {pg/l) 5,0 P 100% <050 <0,50 100%
2 Arsénio (ug/L) 10 2 100% 0.72 0,77 100%
@ Benzeno (ug/L) 1,0 2 100% <030 <0,30 100%
0} Benzofa} pireno (prgrl) 0,010 § 100% < 0,003 < 0,003 100%
2 Boro (mglL) 1.0 2 100% <0,020 <0,020 100%
@ Bromatos (ug/L) 10 2 100% <3,00 <3,00 100%
@ Gadmio (pgfl) 50 a 100% <050 0,50 100%
Célcio {mg/L) — 1 100% 25 25 -
Carbone orgénico total {mg/L) SAA § 100% 15 1,5 —
Y Chumba {pgil) 10 i 100% <3,0 <30 100%
@ Cianetos (pail) 50 2 100% <5,00 <5,00 100%
@ Cloretos (mgil) 250 2 100% 33,7 35,3 100%
Cobre (mgfl.) 2 f 100% <0,002 <0,002 100%
Crémio (g} 50 1 100% <1,0 <1,0 160%
Dureza total (ma/l) — 1 100% 85 85 —_—
@ Fluoretos {mg/.} 1,5 7 100% 20,100 <0,100 100%
Y HPA - Benzo{b) fiuorantenoc (pg/l.) — q 100% < 0,003 <0,003 -
(Y HPA - Benzo{g,h.i) pedleno (pgi.) o i 100% <0,003 <0,003 e
(1 HPA - Benzo(k) flucranteno {ug/l} — i 100% < 0,003 <0,003 —
(1 HPA - Indeno(1,2,3,cd) pireno (pgfL} m 1 100% < 0,003 < 0,003 —
0} HPA fotal (ug/L) 0,10 i 100% < 0,012 < 0,012 100%
Magnésio (mgfL) — 1 100% 8 & —
@ Mereirio {pg/L) 1 2 100% <0,200 «0,200 100%
Niquel {pgiL} 20 1 100% <5 <5 100%
Nitritos {mgiL) 0.5 1 100%5 < 0,020 < 0,020 100%
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UNIDADE LABORATORIAL

DIVISAO DE CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA

Av. Eng.® Alvaro Roquete - 2780.002 OEIRAS

tek.; 214 480 230 - e-mafl: labaratorio.anzlises @simas-oelras-amadara, pt

Qualidade da Agua Destinada ao Consumo Hurmano do Concelho de Amadora

2% Trimestre 2002 Aplicagio do DL 306/2007 de 27 de agosto, com as alteragdes Introduzidas pelo DL

152/2017 de 7 de dezembro

Total ds Andlises (a)

Pardmetro Par:;:g{ﬁm PCQA Previstas P(;QA Valgb!:::jrgmo Valor Méximo Obtido Anahsefezt.:;:;ﬂ;p rema
Realizadas

INSPECCAO
@ Past, - Alacloro {ugiL) g,10 2 100% <0,030 <0,830 100%
) Pest. - Atrazina {giL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
) Pest. - Bentazona (gi.) g,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Clorpirifos (pg/L) 0,10 2 160% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Deselilatrazina {igiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Desetilsimazina (ug/L) 0,10 2 100% <0,030 <0,330 100%
@ Pest. - Desetiterbutiazina (pg/) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Dimetoato {ug/L) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Diurdo (pgil) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 160%
@ Pest. - Imidaclopride (ug/L) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
) Pest - Isoprolurdo (ugiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030
@ Pest. - Linuro (ugiL) 0,10 2 100% . <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - MCPA {ugiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
12 Pest. - Metalaxi-M {pgiL) 0,10 2 160% <0,030 <0,030 100%
) Pest. - 8-Metolacloro (pgiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@) Pest. - Ometoato (pgiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Oxamil {ugiL) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 100%
@ Pest. - Simazina (ug/L) 0,10 2 100% <0,030 <0,030 i00%
(@ Pest. - Terbutitazina (ugit) 0,10 23 100% <0,030 20,030 100%
@ Peslicidas fotais (ugiL} 0,50 2 100% <0,030 <0,030 100%
" Radao (Bqit) - 1 100% <100 < 10,0 —
@ Selénio (pgiL) 10 2 160% <2,00 <2,00 100%
@ Sédio (mgiL) 200 2 100% 25,3 27.4 100%
@ Sulfatos {mg/L) 250 2 100% 60,4 82,5 100%
@ Tetraclorosteno {pgfl) 10 2 100% <0,10 <0,1¢ 100%
& THM Brometémio - 1 100% < < o
¥ THM Cloroférmio — 1 100% 17 17 -
(1 THM, Dibromoclorometana - 5 100% 5 5 —
M THM Diclorobromometano - § 100% 0 10 —
M THM Total (g.) 100 $ 100% 33 33 108%
2 Friclerceteno (ugi) 10 2 100% <1,0 <1,0 100%
Nolas: (1) - Pardmelro subcontratado a laboratério acreditado.

{2) - Parémetre conservativo analisado pela entidade gestera em alta (EPAL).
Q sinal "menor que” (<) indica um resultado abaixa do limite de quantificacdo (LQ) do métoda.

Zona de Abastecimento conlretada: Amadora

Infermagdo complementar relativa & averiguagao das situagdes de incurnprimentos dos VP {causas e madidas correclivas):

O programa de controlo de qualidade aprovado peta ERSAR contempleu, neste trimestre, a reatizagdo de amostragem em 103 tomeiras de
consumidores, As situagdes de incumprimento detectadas foram investigadas e sempre que aplicdvel adoptadas medidas correctivas; essas
sfluacdes , averigradas, revelaram ser pontuals & as causas imputavels a rede predial, ndo revelando significado em termos de satda puiblica.

A Chefe da Divisgo de Coatrolo da Qualidade da Agua

*-’@i&ﬁ
pos

Maria Cristina Paiva
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